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Tomadas - Recep/Preparo 44  1400 W

10 A

2.5

DR

25 A

Tomadas - Arq/Almoxarifado
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10 A

2.5

Tomadas - Copa
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10 A

2.5
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10 A

2.5
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10 A

2.5
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1.5

Reserva 0457    600 W
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2.5

Potência instalada (W)

R   5788

S   3900

T   3030

Total  12718

DPS

275 V - 80 KA

3#4(4)4mm²

Conduto ø2"
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