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Tomadas - Tomadas Banheiro 65  2400 W

16 A

4

DR

25 A

Tomadas - Posto de Enfermagem71   2240 W

16 A

4

Tomadas - Ventiladores 66  1200 W

10 A

2.5

Ár condicionado - Sala de Curativo72    815 W

10 A

2.5

Tomadas - Policia e Serv. Social 67  2200 W

16 A

4

DR

25 A

Ár condicionado - Policia73    815 W

10 A

2.5

Tomadas - Recepção
68  1100 W

10 A

2.5

Ár condicionado - Serv. Social74    815 W

10 A

2.5

Iluminação - Salas 01
58   232 W

10 A

1.5

Ár condicionado - Distribuição
75   1085 W

10 A

2.5

Iluminação - Salas 02
59   192 W

10 A

1.5

Ár condicionado - Sala 0176   1085 W

10 A

2.5

Iluminação - Salas 03
60   320 W

10 A

1.5

Ár condicionado - Sala 0277   1085 W

10 A

2.5

Iluminação - Corredor
61   192 W

10 A

1.5

Ár condicionado - Enfermagem
78   1085 W

10 A

2.5

Iluminação - Espera
62   416 W

10 A

1.5

Reserva 0179    600 W

10 A

2.5

Iluminação - Emergência 63  1600 W

10 A

2.5

Reserva 0280    600 W

10 A

2.5

Tomadas - Sala sutura 64   400 W

10 A

2.5

Reserva 0381    600 W

10 A

2.5

Tomadas - Distr. e Sala 01 69  1300 W

10 A

2.5

Reserva 0482    600 W

10 A

2.5

Tomadas - Sala 02 70   500 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R   9067

S   6200

T   8210

Total  23477

DPS

275 V - 80 KA

3#10(10)10mm²

Conduto ø2"

25 A

Verde

QD5

25 A

3 kA

10

25 A

10 kA

DPS

275 V - 80 KA

10 A

3 kA

1.5

(232 W)

R

58 (Iluminação - Salas 01)

10 A

3 kA

1.5

(192 W)

R

59 (Iluminação - Salas 02)

10 A

3 kA

1.5

(320 W)

R

60 (Iluminação - Salas 03)

10 A

3 kA

1.5

(192 W)

R

61 (Iluminação - Corredor)

10 A

3 kA

1.5

(416 W)

R

62 (Iluminação - Espera)

10 A

3 kA

2.5

(1600 W)

T

63 (Iluminação - Emergência)

10 A

3 kA

2.5

(400 W)

R

64 (Tomadas - Sala sutura)

10 A

3 kA

2.5

(1300 W)

R

69 (Tomadas - Distr. e Sala 01)

10 A

3 kA

2.5

(500 W)

R

70 (Tomadas - Sala 02)

16 A

3 kA

4

(2240 W)

T

71 (Tomadas - Posto de Enfermagem)

10 A

3 kA

2.5

(815 W)

S

72 (Ár condicionado - Sala de Curativo)

10 A

3 kA

2.5

(815 W)

S

73 (Ár condicionado - Policia)

10 A

3 kA

2.5

(815 W)

R

74 (Ár condicionado - Serv. Social)

10 A

3 kA

2.5

(1085 W)

S

75 (Ár condicionado - Distribuição)

10 A

3 kA

2.5

(1085 W)

T

76 (Ár condicionado - Sala 01)

10 A

3 kA

2.5

(1085 W)

S

77 (Ár condicionado - Sala 02)

10 A

3 kA

2.5

(1085 W)

T

78 (Ár condicionado - Enfermagem)

10 A

3 kA

2.5

(600 W)

R

79 (Reserva 01)

10 A

3 kA

2.5

(600 W)

R

80 (Reserva 02)

10 A

3 kA

2.5

(600 W)

R

81 (Reserva 03)

10 A

3 kA

2.5

(600 W)

R

82 (Reserva 04)

DR

25 A

16 A

3 kA

4

(2400 W)

S

65 (Tomadas - Tomadas Banheiro)

10 A

3 kA

2.5

(1200 W)

R

66 (Tomadas - Ventiladores)

DR

25 A

16 A

3 kA

4

(2200 W)

T

67 (Tomadas - Policia e Serv. Social)

10 A

10 kA

2.5

(1100 W)

R

68 (Tomadas - Recepção)

QD4

(23477 W)
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